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CORDOALHA DE ATERRAMENTO CHATA, ESTANHADA 1/2"

CABO DE COBRE NU #25mm2 TÊMPERA MOLE SOB O PISO ELEVADO

BARRA DE EQUIPOTENCIAÇÃO COM CONEXÃO À TERRA

NOTAS:

1 - CONECTAR A MALHA DE PISO ELEVADO À BARRA GERAL DE TERRA DA EDIFICAÇÃO.

2 - ATERRAR AS ELETROCALHAS EM PONTO PRÓXIMO A MALHA DE ATERRAMENTO.

3 - ATERRAR OS SUPORTES DO PISO ELEVADO A CADA 2 PLACAS.

LEGENDA

INTERLIGAR MALHA NA BARRA DE

EQUIPOTENCIALIDADE EM DOIS PONTOS

CORDOALHAS DE

VAI Á MALHA DE ATERRAMENTO

DOS EQUIPAMENTOS

À MALHA DE PISO

INTERLIGAR A CARCAÇA

CABO ISOLADO 10mm2

CONECTOR TERMINAL

RACKS, CLIMAS, PAINÉIS, ETC...

E QUALQUER EQUIPAMENTO COM

ESTRUTURA METÁLICA

ATERRAMENTO

DA EDIFICAÇÃO

BASE DO PISO

ELEVADO

DUAS ARRUELAS LISAS

DE Ø1/8" E REBITE

(TIPO POP) Ø1/8"x12mm

CORDOALHA CHATA

ESTANHADA 1/2"

SUPORTE DE MONTAGEM

PARAFUSO 5/8"

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA, ROSCA SOBERBA DE

E

F

ISOLADOR

ARRUELA DE PRESSÃO 5/8"

LEGENDA

BARRA DE ATERRAMENTO
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1.  RESERVAR TRÊS FUROS PARA CADA CONDUTOR, USAR

NOTAS

1/4"

1/4" ESPESSURA

F

60,0

C E

B

D

F

3/8"x2 1/2", COM BUCHA DE NYLON S12.

15,24 15,24

 CONECTOR DE PRESSÃO COM 2 FUROS.

SEM ESCALA

PLANTA

VISTA FRONTAL

SEM ESCALA (DIMENSÕES EM CENTÍMETROS)
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