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DESCIDA DE CONDUTORES

CABO DE COBRE NÚ 50mm2 AÉREO

1- O ESPAÇAMENTO MÉDIO DOS CONDUTORES, FORNECE UM  NIVEL DE PROTEÇÃO I (ABNT 5419).

2- INTERLIGAR TODAS ESTRUTURAS METÁLICAS À MALHA DE ATERRAMENTO

NOTAS

HASTE DE ATERRAMENTO COM CAIXA DE INSPEÇÃO ø5/8"X3000mm

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8"

LEGENDA
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TRF-5 - DATA  CENTER

PERNAMBUCO
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PJ nº

Prancha nº

Fase Versão

-

Esc. 1:50Data JULHO/2017Desenho:

Coordenador:

A

Rev. Discriminação

LANÇAMENTO INICIAL

Resp. Data

EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO

ELÉTRICA

SPDA

08/13

A A

 1 : 50

SPDA - Infraestrutura Enterrada - Térreo

1

 1 : 50

SPDA - Infraestrutura Aparente - Cobertura

2

SPDA - Detalhe da Instalação

3

SPDA - Detalhe do aterramento da tomada de ar

4

Arquivo:

MACLEU

JUL/2017

Eng. NERI PLUHAR PESCADOR CREA-RS 041.997

Eng. JOSÉ MACLÉU DA SILVA                     CRE-SP       120.424
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