
LEGENDA

LEITO ARAMADO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE PARA SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO,

INSTALADO SOB O PISO ELEVADO.

DIMENSÕES: 100X 50 mm.

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE, INSTALADO NO ENTREPISO  Ø 1".

INDICAÇÃO DE DESCIDA E SUBIDA DE INFRAESTRUTURA.

CÂMERA DOME DE CFTV IP-POE - LENTE 3~8 mm - DAY/NIGHT - TIPO FIXA DE USO INTERNO

CÂMERA DE CFTV IP-POE - LENTE 3~8 mm - DAY/NIGHT - TIPO FIXA DE USO EXTERNO

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICAMENTE Ø 1" , INSTALADO NO AMBIENTE.
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